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Komponenes Mértékegység Minimumkövetelmény

2022.01.03 10,00 <10 2022.12.14 <10 E. coli (egyedszám/100 ≤ 10 000

2022.02.07 11,00 21 2022.12.14 100
Biológiai 
oxigénigény
BOI5

mg/l O2 25
A 91/271/EGK irányelvvel 

összhangban (I. melléklet, 1. 
táblázat)

2022.03.07 10,00 13 2022.12.14 <10
Összes 
lebegőanyag-
tartalom

mg/l

35
4. cikk (2) bekezdés esetén:

10.000LE felett: 35
2.000 és 10.000 LE között: 60

A 91/271/EGK irányelvvel 
összhangban (I. melléklet, 1. 

táblázat)

2022.04.25 12,00 14 2022.12.14 20

2022.05.02 10,00 <10 2023.02.07
befogadóba vezetés előtti utolsó 
mintavételi pont tóból (III. tóból)

0

2022.06.14 6,00 26 2023.02.07 tisztított szennyvíz 0
2022.07.18 13,00 <10
2022.08.16 5,00 <10
2022.09.13 8,00 <10
2022.10.10 3,00 <10
2022.11.14 6,00 <10
2022.12.06 11,00 <10
2023.01.03 7 <10
2023.02.07 5 <10

Dunavarsányi szennyvíztisztító telep

befogadóba vezetés előtti utolsó 
mintavételi pont tóból (III. tóból)

tisztított szennyvíz

Megjegyzés

Mintavétel
időpontja

Önellenőrzési 
eredmények Mintavétel

időpontja
Mintavétel helye

E.coli
(egyedszám/100 

ml)

Visszanyert víz minőségére vonatkozó minimumkövetelmények, ahol a visszanyert víz minőségi 
osztálya:

D


